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LA DEFENSE INCENDIE 
 
Conformément au décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, le 
département a approuvé son Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) le 19 
décembre 2016. 
Le RDDECI définit notamment les grilles de couverture du risque (Risque courant (faible, ordinaire, important) – 
Risque particulier) en fonction du débit, du volume, de la distance et de la durée. Il propose également des solutions 
techniques et expose les missions relevant des différents acteurs. 
Pour la détermination des catégories de risques par le RDDECI, outre les caractéristiques des bâtiments, leur 
environnement immédiat est pris en compte. 
 
Le RDDECI précise les débits et pressions règlementaires des points d’eau en fonction des risques à couvrir : 

 
Extrait du RDDECI de l’Oise 

La ligne verte correspond au risque courant faible, la jaune au risque courant ordinaire et la orange au risque courant 
important. 
Il existe également d’autres normes pour les activités existantes et notamment pour les bâtiments agricoles. 
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Sur le territoire d’Ansacq, la Défense extérieure contre l’incendie (DECI) est assurée par  7 poteaux incendies  
 
Le tableau suivant énumère le relevé de la défense incendie pour l’année 2014 : 
 

N° 
Désignation de 
l’emplacement 

Communauté de Communes Pays du 
Clermontois 
Débit (m3/h) 
(données 2014) 

1 289 rue d’en Haut 
70 
Conforme 

2 2 rue du Val 
78 
Conforme 

3 451 rue du Val 
60 
Conforme 

4 534 Grande Rue 
78 
conforme 

5 34 Grande Rue 
80 
Conforme 

6 166 Franche Rue 
74 
Conforme 

7 Ferme route de Neuilly 
50 à 1 bar 
52 à 0.6 bar 
Non conforme 

 
Le tableau fait apparaître un poteau incendie non conforme. Il s’agit du poteau incendie n°7, localisé à proximité de 
la Ferme, route de Neuilly. S’il est fonctionnel, la pression fournie apparaît insuffisante.  
Sur le plan en annexe, la défense incendie est représentée par une distance de 200 mètres le long des voiries de part 
et d’autre de chaque poteau incendie. Ce plan distingue les zones défendues par un poteau incendie conforme et 
celles défendues par un poteau non conforme. La situation la plus favorable est retenue lorsque les différents 
périmètres se chevauchent.  
 
La commune d’Ansacq présente une voie de desserte avec une défense incendie insuffisante : la rue du Val (premier 
virage). Une réflexion est actuellement en cours, à laquelle ont été associés le SDIS 60 et la Communauté de 
Communes, afin de programmer l’installation d’un poteau incendie supplémentaire à cet emplacement. 
 
Aucun poteau incendie n’est situé à proximité du Château d’Ansacq. Cependant, son étang  représente une réserve 
d’eau inépuisable. L’établissement a été mis aux normes de sécurité en sa qualité d’ERP (Etablissement Recevant du 
Public). Deux quais avec canne d’aspiration ont été aménagés afin de garantir l’accès aux pompiers en cas 
d’incendie. 
 
De la même façon, le Plessier-Bilbaut n’est pas compris dans une zone défendue par un poteau incendie. En 
revanche, une réserve d’eau a été installée au cœur du corps de ferme, dont la capacité est estimée à 120/170 m3. 
Cette réserve pourrait néanmoins s’avérée inaccessible en cas d’incendie (installation privée). Afin de protéger 
efficacement le Plessier-Bilbaut ainsi que les deux constructions localisées plus au sud (carrefour RD89/929), la 
commune (en accord avec la Communauté de Communes) envisage de créer une nouvelle réserve dite « souple » à 
mi-chemin des deux entités.  
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Des aménagements doivent donc être réalisés sur le territoire communal afin de pallier aux dysfonctionnements 
existants. Il est important de définir un programme de travaux associé à son financement et en accord avec la 
Communauté de Communes Pays du Clermontois, qui détient à ce jour la compétence « défense incendie ».  
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LE RESEAU ELECTRIQUE 
 
En règle générale, le réseau d’électricité s’arrête au niveau des dernières constructions réalisées. Cinq 
transformateurs sont recensés sur la commune : 
 
1 / Le poste sur poteau du « Vieux Château » (100 Kva, à 1% de sa charge) 
2 / Le poste « Ansacq » (250 Kva, à 80% de sa charge, peut muter jusqu’à 400 Kva max) 
3 / Le poste « Jissier » (250 Kva, à 43% de sa charge, peut muter jusqu’à 400 Kva max) 
4 / Le poste sur poteau « Sangle » (100 Kva, à 70% de sa charge, peut muter jusqu’à 160 Kva max)  
5 / Le poste du Plessiers-Bilbaut (160 kva, à 1% de sa charge) 
 
Le poste source se situe à Rantigny, à l’est de la commune d’Ansacq. Aucune chute de tension n’a été relevée sur le 
territoire. À ce titre, afin d’éviter les éventuelles chutes de tension le long de la Franche rue (alimentée par le poste 
n°2), un renforcement a été réalisé par l’installation d’une ligne souterraine Basse-Tension.  
 
• Le réseau Moyenne Tension HTA 
 
Plusieurs lignes Haute-Tension desservent le bourg d’Ansacq. Elles sont principalement aériennes et localisées dans 
le sud-est de la commune, et notamment le long de la route départementale n° 144, du chemin rural dit « de 
Mérard » et de la rue d’en Haut. A l’intérieur du bourg bâti, les lignes Haut-Tension sont enterrées (Franche rue, 
Grande rue et une partie de la rue du Val).  Ainsi, le territoire communal possède 6623 m de ligne Haute-Tension 
aérienne, et 1360 m de lignes HTA souterraines.  
 
Les transformateurs existants sont suffisants pour alimenter les constructions existantes. De plus, ils possèdent des 
capacités d’alimentation encore très importantes.  
 
• Le réseau Basse-Tension 

 
Recensement : 2037 m de lignes Basse-Tension et 450 m enterrés. 
 
En règle générale, le réseau d’électricité s’arrête au niveau des dernières constructions réalisées.  
 
Une partie de la rue du Val n’est pas desservie par le réseau électrique. Cependant des branchements devraient être 
possibles en cas de constructions nouvelles dans les dents creuses identifiées. En effet, les deux réseaux basse-
tension arrivent au droit des terrains non construits dans cette rue. 
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